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Koillis-Lapin Sähkö Oy

TUOLIHISSI   (3025)

Karttalehti U5111H_kiinteistoraja

Mittakaava 1:500

21-05-2024 14:47

mulkol

MIULKU01
Callout
JK1151 sähköt kortteliin 374

MIULKU01
Callout
JK1150 sähkötkortteliin 373

MIULKU01
Callout
JK1152 sähköt kortteliin 375

MIULKU01
Callout
Kaapeli asennettu 2011. Jos kaapeli on käyttökunnossa niin JK1152 voidaan kytkeä myös tämän kaapelin päähän

MIULKU01
Callout
Muuntajan isontaminen 200 kVA -> 315 kVA.6. Lähtö 400A

MIULKU01
Callout
Alitusputket 2 kpl

MIULKU01
Callout
Alitusputket 2 kpl

MIULKU01
Callout
Alitusputket 2 kpl

MIULKU01
Callout
Alitusputket 2 kpl




